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MONTAZ NOVE KONSTRUKCE POD VZT VCETNE ROSTU
PRIPOJIT JEDNOTKU OD EL. NAPAJENI, TOPNE

VODY, PUVODNIHO VZT ROZVODU

VYZVEDNUTI, UKOTVENI NOVE VZT JEDNOTKY
DEMONTOVAT PUVODNI PODPERNE PROFILY

IZOLACE NOVYCH CASTI VZT ROZVODU

DEMONTAZ

ODPOJIT JEDNOTKU OD EL. NAPAJENI, TOPNE
VODY, PUVODNIHO VZT ROZVODU.

SPUSTENI, ODVEZENI PUV. VZT JEDNOTKY
DEMONTOVAT PUVODNI PODPERNE PROFILY
ODSTRANENI 1ZOLACE CASTI VZT ROZVODU
ZKRACENI TLUMICE HLUKU Z 1500 NA 1300MM

SITUACE

Rozméry nutno ovéfit na stavbé, pripadné zmény
musi byt odsouhlaseny projektantem

SOUVISEJICI DOKUMENTACE

1) TECHNICKA ZPRAVA — D.1.4.2.0—101
2) VYKAZ, VIMER — D.1.4.2.0-102
3) ROZPOCET — D.1.4.2.a-103

PO/ZN

— DODAVATEL VZDUCHOTECHNIKY JE POVINEN SI PRED REALIZACI ZAMERIT VSECHNY TRASY VZT ZARIZENI,

VCETNE PRIPOJOVACICH ROZMERU JEDNOTLIVYCH VZT ZARIZENI.

— VEDENI TRAS, PRIVODNI A ODVODNI DISTRIBUCNI ELEMENTY KOORDINOVAT NA STAVBE DLE AKTUALNI DISPOZICE
— REVIZNI OTVORY PRO INSTALOVANE ZARIZENI MUSI ODPOVIDAT ROZMERUM, POZADOVANYCH OD VYROBCE TECHTO ZARIZENI. TYTO REVIZNI
OTVORY MUSI BYT NEUSTALE VOLNE PRISTUPNE PRO SERVISNIHO TECHNIKA. POD | NAD TIMTO SERVISNIM OTVOREM NESMI VEST ZADNE

INSTALACE.

TENTO PROJEKT NENAHRAZUJE DILENSKOU / VYROBNI DOKUMENTACI ZHOTOVITELE.
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